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潮州市中心医院易地新建
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(垃圾暂存间)
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暂存间

出入口
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3.0

3.0

装卸区

技  术  经  济  指  标

项目 数值 备注

总用地面积(m²) 108241.20

建筑用地面积(m²) 108241.20

总建筑面积(m²) 408574.27

容积率 2.97

基底面积(m²) 43391.28

建筑密度(%) 40.1

层数(层) 1-5、7、9、19、22、24 、26

绿地率(%) 25.0

停车数量(个) 2655

室外机动车停车：55个(包括充

电机动车停车：10个，出租车停

车38个，装卸车停车3个、救护

车停车4个)

(S)幢机动车停车：472个

负一层机动车停车：1190个

负二层机动车停车：526个

负三层机动车停车：412个

N

项目配套的公共服务及市政公用设施一览表

内容 名称 规模 备注

公共

服务

设施

公厕 54.12m²
一处，设于预留二期

综合区(S)幢首层

市政

公用

设施

污水处理站 514.65m²
四处，设于(H)(P)

幢、预留二期综合区

(V)幢及负一层

污水处理池 1111.12m² 三处，设于地下

消防水池 277.21m² 一处,设于负一层

水泵房 261.05m² 一处，设于负一层

锅炉房 400.21m² 一处，设于负一层

开关房 73.08m² 一处，设于(G)幢

垃圾站 115.79m² 一处，设于(P)幢

生活垃圾暂存间 114.25m² 一处，设于(M)幢

医疗垃圾暂存间 140.72m² 一处，设于(M)幢

变电房 282.55m²
二处，设于(C)(N)幢

首层

凤
东

湖

西

路

路

意

东

金 马

道

东
三

路

东

山

东湖

规划用地

总建筑面积中纳入容

积率计算面积321651.70

平方米，不纳入容积率计

算面积为天面梯间

1101.98平方米，负一层

50138.94平方米，负二层

19995.13平方米，负三层

15686.52平方米。

39466421.753 2618801.492
39466414.702 2618792.281

38 39466479.607 2618448.238
39 39466496.049 2618446.849
40 39466494.617 2618429.909

01 39466449.377 2618707.160
02 39466520.840 2618652.453
03 39466520.034 2618619.826
04 39466495.442 2618580.780
05 39466488.395 2618564.828
06 39466472.408 2618543.945
07 39466365.371 2618625.885
08 39466381.358 2618646.768
09 39466395.095 2618636.252
10 39466420.716 2618669.721
11 39466424.766 2618666.621
12 39466435.069 2618680.080
13 39466431.019 2618683.180
14 39466382.285 2618767.397
15 39466427.704 2618732.628
16 39466408.496 2618707.536
17 39466363.076 2618742.306
18 39466358.579 2618713.211
19 39466392.723 2618687.073
20 39466354.732 2618637.445
21 39466320.588 2618663.583
22 39466296.320 2618646.663
23 39466342.414 2618611.377
24 39466322.052 2618590.947
25 39466281.238 2618622.191
26 39466362.556 2618596.558
27 39466375.578 2618586.589
28 39466368.284 2618577.061
29 39466416.751 2618805.322
30
31
32 39466407.876 2618793.729
33 39466397.360 2618779.992
34 39466402.362 2618776.162

35 39466453.012 2618459.951
36 39466465.710 2618450.216
37 39466456.583 2618438.312

定    位    坐    标 位　置　示　意　图
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63 39466662.820 2618566.140
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负一至二层地下室范围线

下设2层地下车库
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首层设公厕

负一至三层地下车库范围线

三至四层连廊

下设3层地下车库

12
.7

5.
5

救护车消杀点
救护车停车位

10.8

预留二期综合区

预留二期

综合区

预留二期综合区

预留二期综合区

预留二期综合区

预留二期综合区

规划说明：

1. 本图为一期工程，图中“二期传染病应急救治中心工程、预留二期

综合区”建设前应重新办理规划报建手续。

2. 建筑物(A)幢为门诊住院楼，4-5层、主体19层，建筑高度分别为

 20.85米、79.95米；建筑物(B)幢为康复综合楼，主体5层，建筑高

 度23.55米；(C)幢为行政综合楼，9层，建筑高度35.85米；(D)幢

 为体检楼，3层，建筑高度13.4米；(E)幢为中心供氧，1层，建

 筑高度12.0米；（G）幢为开关站，1层，建筑高度5.2米；（H）幢

 为污水处理站，1层，建筑高度3.7米。(L)幢为太平间，1层，建筑

 高度6.2米。（M）幢为垃圾暂存间，1层，建筑高度6.2米。

3. 主出入口室外地坪设计标高为10.30米。

4. 建构筑物应符合相关的防火规范，穿越建筑物的消防通道在建筑设

 计阶段确定。

5. 负一层顶板高出室外地坪不得超过1.5米，其承载力应满足消防车

 的通行要求。

6.  配建停车位应按不小于10%比例配建充电桩或预留充电设施接口。

7. 本工程场地应采用雨污分流排水方式并接入城市排水管网；医疗污

 水应按规范处理达标后方可排放。

8. 开挖山体要做好地质灾害防治及复绿措施。

9.  建筑物全面按照绿色建筑标准进行建设，大型公共建筑（2万㎡以

    上）和政府性投资建设的其他公共建筑、大型居住建筑（5万㎡以

    上）按照一星级及以上绿色建筑标准进行建设。

10. 本图建筑物尺寸为外缘尺寸，间距为净间距。

11. 本图采用大地2000坐标系和1985国家高程基准，尺寸单位为米。

12. 受建设方委托，本图依据潮州市城乡规划局[2014]第1号（变更）建设

 用地规划设计条件编制，用以指导各项建筑和工程设施的设计和施工，

 不能作为其他行政部门的审查、审核管理依据。原2021.07.15（图号

 为：2014-03-02）出具的用地修建性详细规划总图作废，作为存档材

 料。
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